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EQUIPAMENTOS M.T./A.T.

APOIOS B.T./I.P.

CAIXA / ARMARIO DE DISTRIBUIGAO

Il PORTICO METALICO

TROGO B.T.-AEREO

/\ |POSTO TRANSF. E SECCIONAMENTO /N |POSTO TRANSFORMAGAO E SECCIONAMENTO %] | ARMARIO DE DISTRIBUIGAO DE PASSEIO
[\ |POSTO TRANSFORMAGAO CLIENTE & |APOIO DE BETAO [4] |ARMARIO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDO
DX |POSTO DE SECCIONAMENTO @ |APOIO DE MADEIRA ARMARIO DE LP. C/ TELECOMANDO
@ SUBESTAGAO @ [AP0IO DE FERRO ARMARIO DE LP. S/ TELECOMANDO
APOIOS M.T./A.T. D> |POSTALETE (O |CAIXA DERIVAGAO SUBT. REDONDA
@ |APOIO DE BETAO 1 |CONSOLA P> |CAIXA DERIVAGRO SUBTERRANEA
@& /P00 DE BETAO GEMINADO TROGCOS B.T./I.P. < |CAIXA DE SECCIONAMENTO REDE AEREA
B |APOI0 METALCO |- TROGO B.T.-SUBTERRANEO L1 |CAIXA DE PROTECGAO REDE AEREA
X

CAIXA DE SECC. E PROTECGAO REDE AEREA

(—P|PORTICO DE BETAQ/GEMINADO

TROGO 1.P.—SUBTERRANEO

COLUNAS DE I.P. /SUSPENGAO

TROGOS M.T./A.T.

TROGO I.P.—AEREQ

COLUNA DE IP. S/ BRAGO

TROGO M.T. 10kV/15kV

TRAVESSIAS (CABO ENTUBADO)

COLUNA DE LP. TIPO JARDIM

TROGO M.T. 30kv

CORTE DAS TRAVESSIAS C/ POSIGAO DOS CABOS

COLUNA DE LP. TIPO JARDIM, 2 BRAGOS

TROGO A.T. 60kV

CAIXA DE VISITA

COLUNA DE IP. TIPO JARDIM, 3 BRAGOS

TRAVESSIAS (CABO ENTUBADO)

CLIENTE B.T. (Ponto de Entrega de Energia)

COLUNA DE LP. TIPO JARDIM, 4 BRAGOS

1 [CAIXA DE VISITA B |PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA COLUNA DE LP. , 1 BRAGO
< |CAIXA DE UNIAO/JUNGAO AVENGA BT, COLUNA DE IP. , 2 BRAGOS
—a |EXTREMIDADE / CAIXA TERMINAL --=-=|CABO EM PONTA BLT. COLUNA DE LP. , 3 BRAGOS
—===|CABO EM PONTA (SIMBOLO GERAL) CABO EM PONTA LP. COLUNA DE IP. , 4 BRAGOS
_____ TROGO M.T. OkV LIGAGAO B.T./LP. BRAGO DE IP.
OBSERVAGOES EH |CAIXA DE DERIV. ESTANQUE REDE AEREA B.T. OLHO DE BOI
N'-0 cadastro é meramente informativo;
PoderGo existir infraestruturas antigas e abandonadas| e
o codotradas. CAIXA DE DERIV. ESTANQUE REDE AEREA I.P. PIMENTEIRO
Antes do inicio dqs trabalhos, deverdo ser efetuadas
sondagens manuais de modo o obter cotes exats | < CAIXA DE UNIAO/JUNGAO/DERIV. SUBT. B.T. PROJECTOR
da implantagdo das infraestruturas.
Z'me“"g}d_“f%ofgs infraestruturas: CAIXA DE UNIRO,/JUNGAO/DERIV. SUBT. LP. AVENCA 1P
MT-1m/1,20m
BT-0,60m,/0,80m — | EXTREMIDADE / CAIXA TERMINAL ~——o—|SECCIONADOR SIMPLES REDE AEREA
IP-0,60m/0,80m
®  |UNIAO/JUNGAO/DERIVAGAO AEREA B.T. ~=¥o-|SECCIONADOR C/ FUSIVEL DE REDE AEREA

UNIAO/JUNGAO/DERIVAGAO AEREA I.P.

PROJ.
LEV. TOP.
DES. F. BARRETO
VERIF.
INDICE DESCRK}AO DATA ALTERADO | APROVADO DATA RUBRICA
FORMATO
A4 CADASTRO DE INFRAESTRUTURAS
D-DSAS-AAL
OUTPUT
" SIMBOLOGIA
PLANTA(S) ESCALA(S)
Freguesia(s): Concelho(s):
SUBSTITUI CODIGOS DE OBRA N* DESENHO INDICE





D-DSAS-AAL
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